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Déficiences possibles :
Piles à plat ou déficience dans les branchements 
électriques.

Professionnel :
Aucun.

Corps de métier :
Préposé à l’entretien, service de prévention des in-
cendies.

2.6.1
Détecteur de fumée et
détecteur thermique

Les différents services de protection contre 
les incendies conviennent que les détecteurs 
autonomes de fumée représentent la protec-
tion principale des occupants d’un immeuble. 
Par conséquent, les détecteurs de fumée ne 
devraient pas être reliés à un système prin-
cipal ou central. Certains détecteurs peuvent 
être branchés au circuit électrique ou fonc-
tionner seulement avec une batterie.
Si les détecteurs de fumée fonctionnent avec 
une pile, il faut vérifier leur bon fonctionne-
ment en suivant les directives ou le mode 
d’emploi du fabricant.

Important

Les différents services de protection contre 
les incendies recommandent de remplacer 
au moins deux fois par année la batterie. 
C’est un excellent temps pour vérifier le bon 
fonctionnement des détecteurs. Détecteur de fumée mal fixé sur un plafond suspendu
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