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Déficiences possibles :
Manomètre défectueux, dommages causés par le 
gel, écoulements et/ou manque d’étanchéité.

Professionnel :
Aucun.

Corps de métier :
Préposé à l’entretien et plombier si nécessaire.

2.7.2
Robinet principal d’arrêt d’eau

Un robinet extérieur tel qu’illustré ci-haut 
doit être vidangé avant l’arrivée des grands 
froids de l’automne. Avec ce type de robinet 
d’arrêt, vous devez fermer le robinet d’arrêt 
intérieur, ouvrir celui situé à l’extérieur et 
compléter la vidange par le bouchon de vi-
dange intérieur.

Pour le type de système de robinet tel que 
montré dans l’illustration ci-haut, la vidange 
est automatique, puisqu’il n’y a pas de robinet 
d’arrêt à l’intérieur. 

Peu importe le type de robinets, il est impor-
tant de toujours débrancher les boyaux d’ar-
rosage avant l’arrivée du gel.

Robinet d’arrêt d’eau extérieur
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